Rua Sebastido Rodrigues da Silva, n° 800, Bela Vista

CNPJ: 25.947.276/0001-02

TELEFONE: (31) 3885-2800
A VICOSA/ MG

A
[VICOSA-MG]

Relatério SISAGUA - SAA
ETA Il VIOLEIRA

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)

Parte | - Identificagcdao do SAA

Més/Ano
UF | MG Municipio | VICOSA de Margo/2025
referéncia
Codigo
Nome do SAA ETA Il VIOLEIRA do SAA
(Sisagua)
:_zzt’i)t]rigz% el Servigo Auténomo de Agua e Esgoto - SAAE
Parte Il - Monitoramento da qualidade da agua (1-Tratamento de Agua e/ou 2-Sistema de distribuicao)
1 — Tratamento da agua
Nome da ETA/UTA ETAII VIOLEIRA Data de preenchimento do relatério mensal 05/04/2025
E?j&’;‘ggg:' pelas MATEUS TOMAZ NEVES | Cargo do Responsavel Quimico
A ETA operou no més? Nao Sim Atencéo: No Sisagua, ao marcar o icone “A ETA ndo operou no més”, os campos para insergdo de resultados dos ficam desabilitados.
1.1 — PONTO DE CAPTAGAO:

Nome: Captagdo ETA Il

Amostra 1 Amostra 2

Amostra 3

Amostra 4

Data da coleta

26/03/2025

E.coli/100mL

4884

Escherichia coli

Média geométrica
movel dos Ultimos
12 meses (E.
coli/100mL)(1)

1.7281

Esporos de
bactérias aerobias
(UFC/100mL)(1,2)

Amostra 1 Amostra 2

Amostra 3

Amostra 4

Cryptosporidium(3)

Data da coleta

13/03/2025

Oocistos/L

<10

Amostra 1 Amostra 2

Amostra 3

Amostra 4

Giardia(3)

Data da coleta

13/03/2025

Cistos/L

<1,0

Amostra 1 Amostra 2

Amostra 3

Amostra 4

Clorofila-a (3)

Data da coleta

Clorofila-a (ug/L)

Amostra 1 Amostra 2

Amostra 3

Amostra 4

Data da coleta

Fitoplancton(s)

Organismos/mL

Percentual de
cianobactérias (%)

Cianobactérias (4)

Amostra 2
(Células/mL)

Amostra 1
(Células/mL)

Amostra 3
(Células/mL)

Amostra 4
(Células/mL)

Data da coleta

Anabaena sp

Aphanizomenon sp

Aphanocapsa sp.

Aphanothece sp.

Chroococcus sp.

Cuspidothrix sp.

Cyanodictyon sp.

Cylindrospermopsis
sp.

Dolichospermum
sp.

Geitlerinema sp.

Jaaginema sp.

Lyngbya sp.

Microcystis sp.

73,00

Nostoc sp.

Oscillatoria sp.

Planktothrix sp.

125,00

Planktolyngbya sp.

Pseudoanabaena
sp.

Radiocystis sp.

Raphidiopsis sp.




Sphaeropermopsis
sp.
Synechococcus sp.
Synechocystis sp. 54,00
Tychonema sp.
Umezakia sp.
Outro(s) género(s)*
Igr?l)ggctérias 252,00
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Data da coleta / / / / / / / /
Cianotoxinas (7) Resultado (mg/L)(8)
Microcistina (ug/L) <LD <LQ <LD <LQ <LD <LQ <LD <LQ
Data da analise / / / / / / / /
LD (mg/L)(9)
LQ (mg/L)(10)
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Data da coleta / / / / / / / /
g;ii':;’xtiz:i(':;s () Resultado (mg/L)(8)
equivalente STX/L) <LD <LQ <LD <LQ <LD <LQ <LD <LQ
Data da analise / / / / / / / /
LD (mg/L)(9)
LQ (mg/L)(10)
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Data da coleta / / / / / / / /
Cianotoxinas (7) Resultado (mg/L)(8)
ggﬂf‘)’“pe'm“’sma <lp| <LQ <lb <LQ <p| <LQ <b <LQ
Data da analise / / / / / / / /
LD (mg/L)(9)
LQ (mg/L)(10)

(1) Habilitado para ponto de captagdo superficial; (2) Habilitado quando a Média geométrica mével dos ultimos 12 meses (E. coli/100mL) for igual
ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (3) Quando a média aritmética da avaliagdo da eficiéncia de remocéo da ETA, com base no minimo
em 4 amostragens no més, for inferior a 2,5 log (99,7%), deve ser realizado monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de
Cryptosporidium spp. em cada ponto de captagdo de agua com frequéncia mensal ao longo dos 12 (doze) meses seguintes; (4) Deve ser
realizada andlise de clorofila-a no manancial, com frequéncia mensal, como indicador de potencial aumento da contagem de cianobactérias; (5)
Quando os resultados da analise de clorofila-a revelarem concentracéo igual ou superior a 10 ug/L, deve-se proceder a nova coleta de amostra
para analise do fitoplancton; (6) Devera ser monitorado em frequéncia semanal se a concentragéo encontrada for superior a 10.000 células/mL;
(7) Deve-se realizar analise em frequéncia semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL; (8) Deve ser informada
apenas uma opg¢ao para o resultado: (i) preencher o valor quantificado; (ii) selecionar a opgao (9) Caso tenha sido selecionada a opgao “(10)
Caso tenha sido selecionada a opgdo “< LQ (entre LD e LQ)” para o campo resultado, é obrigatério o preenchimento do campo “LQ”", do
contrario o preenchimento desse campo € opcional.

Nota1: Caso exista mais de um ponto de captagao, preencher os dados de cada um em uma tabela.

1.2- AGUA TRATADA

Poés-filtragcdo ou Pré-desinfecgao(11)

Numero de amostras analisadas 1008
. § ~ Percentil 95 (uT) 0,59
;r:;m;:z()un (filtragdo [ imero de dados > 1,0 uT 10
Numero de dados > 0,5uTe<1,0uT 74
Numero de dados > 0,3 uT e < 0,5 uT 256
Numero de dados < 0,3 uT 668

Pos-filtragcao ou Pré-desinfeccao(11)

Numero de amostras analisadas
Percentil 95 (uT)

Numero de dados > 2,0 uT

Numero de dados > 1,0uT e <2,0uT

Numero de dados > 0,3uTe<1,0uT

Turbidez (uT) (filtracao
lenta)(12)

Numero de dados < 0,3 uT

Pos-filtragcao ou Pré-desinfeccao(11)

Numero de amostras analisadas

Turbidez (uT) (filtragdo | Percentil 95 (uT)
em membrana)(12) Numero de dados > 0,3 uT

Numero de dados > 0,1 uT e <0,3uT

Numero de dados < 0,1 uT

(11) Deve ser preenchido conforme o cadastro da SAC; (12) Deve ser preenchido conforme o tipo de filtragdo informado no cadastro da SAC.

1.2- AGUA TRATADA (CONTINUAGAO)

Turbidez(13) Saida do tratamento
Numero de amostras analisadas 348
Percentil 95 (uT) 0,68
Numero de dados > 5,0 uT (11) 1




Numero de dados < 5,0 uT

347

Turbidez (captagédo subterranea sem filtragédo e com
desinfecgao)(13)

Saida do tratamento

Numero de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Numero de dados > 5,0 uT

Namero de dados > 1,0uT e <5,0uT

Numero de dados < 1,0 uT

Saida do tratamento

NUmero de amostras analisadas 348

Cor Percentil 95 (uH) 6,6
Numero de dados > 15,0 uH 1
Numero de dados < 15,0 uH 347

oH Saida do tratamento
Numero de amostras analisadas 348

Saida do tratamento

Média das temperaturas maximas diarias(°C) 28,90
Minimo recomendado no Anexo XXI da PRC n° 5/2017 0,6
Maximo recomendado no Anexo XXI da PRC n° 5/2017 0,8
Valor 6timo recomendado no Anexo XXI da PRC n° 5/2017 0,7

Saida do tratamento

Numero de amostras analisadas 348
Fluoreto (14) Percenti 95 (mg/L) 0,71
Referéncia ao Anexo XX da PRC n° 5/2017
Numero de dados > 1,5 mg/L 0
Numero de dados < 1,5 mg/L 348
Referéncia ao Anexo XXI da PRC n° 5/2017
Numero de dados > 0,8 mg/L 6
Numero de dados 2 0,6 mg/L e < 0,8 mg/L 202
Numero de dados < 0,6 mg/L 140
Saida do tratamento
Numero de amostras analisadas 348
Desinfecgao (15) Percentil 95 24
(Cloro Residual Livre) Numero de dados >5,0mg/L 0
Numero de dados 20,2 e < 5,0mg/L 347

Numero de dados < 0,2mg/L

1

Desinfecgao (15)
(Cloro Residual Combinado)

Saida do tratamento

Numero de amostras analisadas

Percentil 95

Numero de dados >4,0mg/L

Numero de dados >2,0 e < 4,0mg/L

Numero de dados < 0,2mg/L

Desinfecgao (15)
(Dioxido de Cloro)

Saida do tratamento

NUmero de amostras analisadas

Percentil 95

Numero de dados >1,0mg/L

Numero de dados >0,2 e < 1,0mg/L

Numero de dados < 0,2mg/L

Coliformes Totais(14)

Saida do tratamento

NUmero de amostras analisadas 8
Numero de amostras com presenca de coliformes totais 0
Numero de amostras com auséncia de coliformes totais 8

Saida do tratamento

Numero de amostras analisadas 8
Escherichia coli(14)
Numero de amostras com presenca de Escherichia coli 0
Numero de amostras com auséncia de Escherichia coli 8
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Esporos de bactérias Data da coleta I / /A /]
aerébias (UFC/100mL) Esporos de
bactérias aerébias
(UFC/100mL)
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Data da coleta / / / / / / /
Resultado (mg/L
Cianotoxinas (17) ®) (mglL)
Microcistina (ug/L) <LD <LQ <LD <LD <LQ <LD <LQ
Data da analise / / / / / / /
LD (mg/L)(9)
LQ (mg/L)(10)
Cianotoxinas (17) Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Saxitoxina (ug equivalente
STXIL) Data da coleta / / / / / / /
Resultado (mg/L)
(8)




<LD <LQ <LD <LQ <LD '<LQ <LD <LQ
Data da analise / / / / / / / /
LD (mg/L)©)
LQ (mg/L)(10)
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Data da coleta / / / / / / / /
Cianotoxinas (17) Resultado (mg/L)
) Permopsina <lp <La <p| <La <lp| <Lq <p| <La
Data da analise / / / / / / / /
LD (mg/L)(9)
LQ (mg/L)(10)
Amostra 1
Data da coleta / /
Resultado (mg/L)
Acrilamida 8 <wO<La
Data da analise / /
LD (mg/L)(9)
LQ (mg/L)(10)
Amostra 1
Data da coleta / /
Resultado (mg/L)
Epicloridrina ®) <p0<La
Data da analise / /
LD (mg/L)(©)
LQ (mg/L)(10)

(13) Campos devem ser preenchidos conforme informagdes do cadastro da ETA; (14) Os valores recomendados para concentragédo de fluoreto
sdo calculados segundo o Anexo XXI da PRC n°5/2017, que dispde sobre a adigéo de fluor (fluoretagdo) na agua de sistemas publicos de
abastecimento. Ressalta-se que o Valor Maximo Permitido (VMP) expresso no Anexo XX da PRC n°5/2017 é de 1,5 mg/L.; (15) Habilitado
conforme cadastro do SAA (dados de desinfecgao); (16) O monitoramento do parametro Escherichia coli na saido do tratamento n&o € exigido
pela norma; (17) Dispensada a anadlise na saida do tratamento caso as concentragbes de cianotoxinas no manancial forem menores que seus

respectivos VMP para agua tratada.

Nota2: Caso exista mais de uma ETA ou UTA, preencher os dados de cada ETA em um formulario.

2 - Sistema de distribuicédo

Municipio VICOSA/MG | Datade preenchimento | 5045055

Instituicdo responsavel pela distribuicdo Servigo Auténomo de Agua e Esgoto - SAAE

Responsavel pelas informagoes 'IM({)-\;\I-AEAgSNEVES Cargo do Responsavel Quimico

O sistema de distribuigdo recebeu . . Atengdo: No Sisagua, ao marcar o icone “O sistema de distribuicdo ndo recebeu agua no més”, os campos para insergao de resultados dos
agua no més? Nao - Sim ficam desabilitados.

2.1 - Informagodes relacionadas a infraestrutura e as condigoes operacionais (por localidade atingida) — Numero de eventos

Nome da area ou Local Reparos na rede Intermiténcia Falta de agua Reclamacéo de cor da agua Reclamacéo de gosto e, ou odor
ARDUINO BOLIVAR 5 0 1 0 0
BARRINHA 2 0 1 0 0
CENTRO 14 0 23 0 0
CLELIA BERNARDES 1 0 0 0 0
INACIO MARTINS 3 0 1 0 0
INCONFIDENCIA 0 0 1 0 0
JOAO BRAZ 8 0 12 0 0
NOVA ERA 6 0 4 0 0
PREFEITO MOACIR ANDRADE 0 0 1 0 0
RAMOS 3 0 3 0 0
RECANTO VEREDAS 0 0 1 0 0
RESIDENCIAL SILVESTRE 1 0 0 0 0
SAGRADO CORAGAO DE JESUS 1 0 0 0 0
SANTO ANTONIO 7 0 8 0 0
SAO JOSE (LARANJAL) 1 0 1 0 0
SILVESTRE 10 0 5 0 0
UNIAO 1 0 0 0 0
VALE DO SOL 3 0 0 0 0
VAU ACU 10 0 3 0 0
VEREDA DO BOSQUE 0 0 6 0 0
ZIG ZAG 2 0 0 0 0

2.2 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA TRATADA

Turbidez (18)

Sistema de distribuigao

Numero de amostras analisadas

42

Numero de dados > 5,0 uT (19)

1




Numero de dados < 5,0 uT

41

Sistema de distribuicao

Numero de amostras analisadas 42
Cor (18)
Numero de dados > 15,0 uH(19) 0
Numero de dados < 15,0 uH 42
Sistema de distribuicao
pH (20)

Numero de amostras analisadas

42

Fluoreto (18,20,21)

Sistema de distribuicao

Média das temperaturas maximas diarias(°C) 28,90
Minimo recomendado no Anexo XXI da PRC n° 5/2017 0,60
Méaximo recomendado no Anexo XXI da PRC n° 5/2017 0,80
Valor 6timo recomendado no Anexo XXI da PRC n° 5/2017 0,70
Numero de amostras analisadas 1
Referéncia ao Anexo XX da PRC n° 5/2017

Numero de dados > 1,5 mg/L (5) 0
Numero de dados < 1,5 mg/L 1
Referéncia ao Anexo XXI da PRC n° 5/2017

Numero de dados > 0,80 mg/L 0
Numero de dados = 0,60 mg/L e < 0,80 mg/L 1
Numero de dados < 0,60 mg/L 0

Desinfecgao(18, 22) (Cloro Residual Livre)

Sistema de distribuigao

Numero de amostras analisadas 42
Numero de dados > 5,0mg/L (19) 0
Numero de dados 2 0,2 e <= 5,0mg/L 41

Numero de dados < 0,2mg/L (19)

1

Desinfecgao(18, 22) (Cloro Residual

Combinado)

Numero de amostras analisadas

Numero de dados > 4,0mg/L (19)

Numero de dados > 2,0 e <= 4,0mg/L

Numero de dados < 2,0 mg/L (19)

Desinfecgao(18, 22) (Diéxido de Cloro)

Numero de amostras analisadas

Numero de dados > 1,0mg/L (19)

Numero de dados 20,2 e <= 1,0mg/L

Numero de dados < 0,2mg/L (19)

Coliformes Totais (18)

Sistema de distribuigao

Numero de amostras analisadas 42
N° de amostras com presenca de coliformes totais (5) 0
N° de amostras com auséncia de coliformes totais 42

Sistema de distribuicao

Numero de amostras analisadas 42
Escherichia coli (18)
N° de amostras com presenca de Escherichia coli (5) 0
N° de amostras com auséncia de Escherichia coli 42
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Data da coleta / / / / / / / /
. . Resultado
Cianotoxinas (5) (mg/L)8)
Microcistina (ug/L) <LD <LQ <LD <LD <LQ <LD <LQ
Data da analise / / / / / / / /
LD (mg/L)(9)
LQ (mg/L)(10)
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Data da coleta / / / / / / / /
Cianotoxinas (5) ?esllll_'g?go
L . m
g?)‘('}ﬁ;“"a (hg equivalente 9 <LD <LQ <LD <LD <LQ <LD <LQ
Data da analise / / / / / / / /
LD (mg/L)(9)
LQ (mg/L)(10)
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Data da coleta / / / / / / / /
. R Resultado
Cianotoxinas (5) (mg/L)(8)
Cilindrospermopsina (ug/L) <LD <LQ <LD <LD <LQ <LD <LQ
Data da analise / / / / / / / /
LD (mg/L)(9)
LQ (mg/L)(10)
Acrilamida Amostra 1

Data da coleta

I




Resultado
(mg/L)®) <D <LQ
Data da analise / /
LD (mg/L)(9)
LQ (mg/L)(10)
Amostra 1
Data da coleta / /
Resultado
Epicloridrina (mg/L)8) <LD <LQ
Data da andlise / /
LD (mg/L)(9)
LQ (mg/L)(10)

(18) Caso existam amostras fora do padrdo para o parametro, deverédo ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrao; (19) Caso
existam resultados nessa faixa, devem ser preenchidas as informagées da tabela da préxima pagina; (20) O monitoramento do parametro no sistema de distribui¢cao néao é exigido
pela norma; (21) Os valores recomendados para concentracao de fluoreto sdo calculados segundo o Anexo XXI da PRC n° 5/2017, que dispde sobre a adigao de fluor (fluoretacao)
na agua de sistemas publicos de abastecimento. Ressalta-se que o VMP expresso no Anexo XXI da PRC n° 5/2017 é de 1,5 mg/L; (22) Habilitado conforme cadastro do SAA (dados
de desinfec¢do). Nota3: Caso exista mais de um Municipio abastecido, preencher os dados de cada um em uma tabela.

Amostras fora do padréao ou da faixa recomendada no Sistema de distribuicio

a Data da area ou Local de . N " R,
Parametro coleta coleta Endereco Latitude Longitude Resultado Providéncia
CRL 12/03/2025 Moto Pista gxﬁggs%%ﬁus%tsjeses, 0,0 Ajuste na dosagem do desinfetante.
Turbidez 06/03/2025 Rede oy GOMES BARBOSA, 12,60 Descarga na rede.

Nota: o numero de linhas da tabela deve ser igual ao nimero de analises fora do padrao (maximo de 50 linhas para cada parametro).

MMTMb Nt

MATEUS TOMAZ NEVES
Responsavel Técnico
CRQ: 023003778



